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Вольтодобавочный 
трансформатор: компенсация 
недостатков в тяговой сети 
на железных дорогах России, элек-трифицированных по системе пе-ременного  тока напряжением 25 
кВ, питание тяговой сети осуществляется 
от трёхфазных трансформаторов со схемой 
соединения  высоковольтной  и  тяговой 
обмоток звезда-треугольник [1]. Эта систе-
ма  тягового  электроснабжения  (СТЭ) 
проста, удобна в эксплуатации; она обла-
дает  и  другими  достоинствами. Однако 
у нее есть недостатки и особенности, кото-
рые при значительных тяговых нагрузках 
могут снижать эффективность системы.
i.
К отрицательным особенностям подоб-
ных СТЭ относится прежде всего несим-
метричный режим работы трёхфазных тя-
говых трансформаторов на двухплечевую 
тяговую нагрузку. Уровень напряжения 
на так называемой отстающей фазе тяговой 
подстанции оказывается более низким, чем 
на других фазах (при одинаковых нагрузках 
плеч питания подстанции). Разница напря-
жений может достичь 1,5–2,0 кВ при токах 
плеч питания 600 А. Оказывается понижен-
ным и общий уровень напряжения в тяго-
вой сети, преимущественно в межподстан-
ционных  зонах, питаемых от отстающих 
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фаз соседних тяговых подстанций. Такой 
режим работы сопровождается повышен-
ными потерями энергии в системе элек-
троснабжения.
При пониженном напряжении снижа-
ется эффективность установок поперечной 
ёмкостной компенсации.
Несимметрия  напряжений  тяговой 
подстанции на стороне 27,5 кВ отрицатель-
но сказывается на условиях работы трёх-
фазных потребителей системы «два прово-
да – рельс» (ДПР).
СТЭ 25 кВ предрасположена к протека-
нию уравнительного тока, обусловленного 
наличием как продольной, так и попереч-
ной составляющих разности напряжений 
на шинах соседних  тяговых подстанций. 
Протекание уравнительного тока вызыва-
ет дополнительные непроизводительные 
потери электроэнергии и может привести 
к  другим нежелательным и,  более  того, 
вредным последствиям.
Интенсивность проявления специфи-
ческих особенностей СТЭ 25 кВ возраста-
ет при увеличении тяговых нагрузок и мо-
жет быть причиной ограничения пропуск-
ной  и  провозной  способностей  ряда 
участков железной дороги. К таким отно-
сятся в первую очередь участки с тяжёлым 
профилем  пути,  получающие  питание 
от отстающих фаз соседних тяговых под-
станций.
Однако оптимизация напряжения в тя-
говой  сети,  улучшение  энергетических 
показателей и повышение эффективности 
СТЭ 25 кВ требуются и на других участках, 
работающих не  в  столь  экстремальных 
условиях.
Для устранения специфических отри-
цательных особенностей СТЭ переменно-
го тока необходимо повышение напряже-
ния на отстающей фазе тяговой подстан-
ции, его выравнивание по величине с на-
пряжением на других фазах подстанции, 
а также выравнивание как по величине, так 
и по фазе с напряжением на соответствую-
щем плече соседней подстанции. То есть 
налицо потребность в осуществлении из-
бирательного, пофазного продольно-попе-
речного регулирования напряжения на тя-
говой подстанции.
ii.
В 1979–1991годах кафедрой «Теорети-
ческие основы электромеханики» МИИТ 
был выполнен цикл исследований по уси-
лению СТЭ участков Красноярской желез-
ной  дороги.  В  результате  совместного 
с железнодорожниками научного поиска 
родился способ усиления СТЭ переменно-
го тока 25 кВ с помощью вольтодобавочных 
трансформаторов  [2]. По  заказу МПС 
специальным проектно-конструкторским 
бюро СВПО «Трансформатор» (г. Тольятти) 
разработан унифицированный двухобмо-
точный трансформатор для электрифици-
рованных железных  дорог переменного 
тока ОРМЖ-10000/27. Он использовался 
в качестве вольтодобавочного  (ВДТ),  его 
функцией стал перевод установок попереч-
ной  ёмкостной  компенсации  (УППК) 
с напряжения 25,0 кВ на напряжение 2,5 
кВ (предложение проф. Р. Р. Мамошина). 
В 1989 году была выпущена опытная партия 
этих трансформаторов. Один из них на сле-
дующий год установлен и включён в рабо-
ту на тяговой подстанции Тяжин Красно-
ярской железной дороги [3].
Трансформатор ОРМЖ-10000/27 – од-
нофазный двухобмоточный  [4]. Обмотка 
ВН выполнена на напряжение 27,5 кВ, её 
номинальная мощность  10000 кВ·А. Об-
мотка НН состоит из двух самостоятельных 
секций  с  номинальным  напряжением 
по 2,5 кВ. Одна из них имеет дополнитель-
ное обветвление от середины секции. При 
работе ВДТ возможны соотношения на-
пряжений и мощностей обмотки НН, по-
казанные в таблице 1 [4,5].
Мощность потерь холостого хода тран-
сформатора –  10  кВт, потерь  короткого 
замыкания – 50 кВт. Напряжение корот-
кого замыкания – 5%, ток холостого хода – 
0,6%. Поперечная изоляция всех обмоток 
и изоляция всех  вводов  трансформатора 
рассчитаны на номинальное напряжение 
27,5 кВ.
На рис. 1а приведена одна из возмож-
ных  схем  включения  трансформатора 
ОРМЖ-10000/27  в  качестве ВДТ в СТЭ 
участка.
Таблица 1
1,25 кВ  2500кВ ∙ А
2,5 кВ  5000кВ ∙ А
3,75 кВ  7500кВ ∙А
5,0 кВ  10000 кВ∙ А
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Для повышения напряжения на отста-
ющей фазе тяговой подстанции (ТП) и его 
выравнивания на концах межподстанци-
онной зоны (МПЗ) по модулю и фазе с це-
лью повышения напряжения  в  тяговой 
сети  до  номинального  уровня  25  кВ 
и уменьшения потерь энергии от уравни-
тельного  тока вольтодобавочная обмотка 
(ВДО) включается в рассечку плеча пита-
ния ТП, имеющего наиболее низкое на-
пряжение. Такой точкой включения обыч-
но является плечо, питаемое отстающей 
фазой  тягового  трансформатора  (ТТ). 
На рис. 1а обмотка соединена с рассечкой 
фидера отстающей фазы. Таким образом, 
напряжение ВДО ΔU ̇добавляется к напря-
жению отстающей фазы ТТ U̇
ac
, и напря-
жение  в  тяговой  сети  составляет  U̇
a’c
= 
U
ȧc
+ΔU̇.
Если напряжения на шинах соседних 
ТП, питающих МПЗ, существенно разли-
чаются по величине при незначительном 
фазовом сдвиге относительно друг друга, 
то первичная обмотка (ПО) ВДТ – ВН 27,5 
кВ – должна быть подключена к «своей» 
отстающей  фазе  ТТ  (точки  «а»  и  «с» 
на  рис.  1а).  В  этом  случае  напряжение 
вольтодобавки Δ U̇=k· U
ȧc
 приплюсовыва-
ется к базовому напряжению отстающей 
фазы  без  какого-либо фазового  сдвига 
(рис. 1б).
iii.
Техническая эффективность ВДТ по по-
вышению напряжения в тяговой сети без 
изменения фазового сдвига исследовалась 
методом математического моделирования.
В качестве расчётной использовалась 
схема двухстороннего питания двухпутно-
го  железнодорожного  участка  длиной 
48 км. Исследовались два случая питания 
межподстанционной  зоны:  отстающей 
и опережающей фазами соседних подстан-
ций и отстающими фазами соседних под-
станций. Коэффициент  передачи ВДТ 
к=1+кT=1+ в расчётных схемах изменялся 
от 1,0 (ВДТ отсутствует) до 1,18, что соот-
ветствует величине ЭДС вольтодобавки 5,0 
кВ при номинальном напряжении 27,5 кВ 
на первичной обмотке  трансформатора. 
Рис. 1. Схема 
включения 
вольтодобавочного 
трансформатора 
в СТЭ.
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При этом компенсационная обмотка (КО) 
ВДТ – вторая секция обмотки НН – вклю-
чалась последовательно с первой секцией 
обмотки НН (ВДО).
Расчёты выполнялись по  эквивален-
тной синусоиде при удельной активности 
мощности тяговых нагрузок на рассматри-
ваемой и смежных зонах 250.  500 и 1000 
кВт/км. Коэффициент мощности электро-
воза 0,8. Напряжение холостого хода под-
станций принимались  равным  29,0  кВ. 
Контактная подвеска ПБСМ – 95 + МФ – 
100, рельсы Р 65. Некоторые результаты 
расчётов представлены в таблице 2.
Цифры, приведённые в числителе, оз-
начают прирост напряжения по всей длине 
межподстанционной зоны при питании её 
с обеих сторон отстающими фазами под-
станций  с ВДТ. Знаменатели – пророст 
минимального напряжения на зоне, пита-
емой отстающей фазой одной подстанции 
с ВДТ и опережающей фазой другой под-
станции (без ВДТ).
Следует отметить  значительный при-
рост напряжения по всей длине межпод-
станционной зоны, питаемой с двух сторон 
отстающими фазами соседних подстанций, 
достигаемый с помощью ВДТ в отстающих 
фазах. Даже при весьма больших тяговых 
нагрузках 500 кВт/км прирост напряжения 
за счёт ВДТ составляет 3,0–4,5 кВ. Исполь-
зование ВДТ в  таких условиях позволяет 
снять ограничения по минимальному на-
пряжению при пропуске пакетов тяжело-
весных поездов. Создаются возможности 
к повышению пропускной и провозной 
способности участков и целых железнодо-
рожных направлений.
Естественно,  что  с  помощью одного 
ВДТ на зонах, питаемых отстающей и опе-
режающей фазами соседних подстанций, 
обеспечивается меньший прирост напря-
жения; но эти зоны и не требуют обычно 
такого значительного повышения напря-
жения, как зоны, питаемые с двух сторон 
отстающими фазами соседних подстанций.
Таким  образом,  при  установке  ВДТ 
в отстающую фазу каждой подстанции при 
относительно  равномерной их  загрузке 
(например, на равнинном участке) создаёт-
ся  своего  рода  «равнопрочная»  система 
электроснабжения с примерно одинаковы-
ми пропускными и провозными способно-
стями всех межподстанционных зон.
Существенно  при  этом  то,  что  при-
ведённые в таблице данные подтверждены 
результатами опытной эксплуатации ВДТ 
на тяговой подстанции Тяжин Красноярс-
кой железной дороги [3].
iv.
ВДТ является в настоящее время един-
ственным техническим средством, способ-
ным компенсировать фазовый сдвиг на-
пряжений на шинах соседних ТП, питаю-
щих с двух сторон одну МПЗ. В нормаль-
ных режимах работы СТЭ при её питании 
от одной энергосистемы этот сдвиг обычно 
не превышает 3–4 эл. Градусов. При пита-
нии соседних ТП от разных энергосистем 
Таблица 2
Предельные значения повышения напряжения в тяговой сети с помощью ВДТ типа 
ОРМЖ-10000/27.
Удельная мощность тяговой нагрузки,
кВт/км
ΔUт.с. (кВ) при сопротивлениях подстанций (Ом):
5,0 7,5 10 15
250
500
1000 –
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фазовый сдвиг может быть  значительно 
большим.
Для компенсации фазового сдвига на-
пряжений на шинах соседних ТП, питаю-
щих одну МПЗ, нужно использовать другие 
способы подключения ПО ВДТ к ТТ.
Если ПО ВДТ подключить к опережа-
ющей фазе ТТ (к зажимам «с» и «в»), то на-
пряжение ΔU ̇будет добавляться к базовому 
напряжению отстающей фазы под углом 
–60 эл. Градусов. Если же ПО ВДТ подклю-
чить к свободной фазе ТТ (к зажимам «а» 
и «в»), то напряжение ΔU̇ будет добавлять-
ся  к  базовому  напряжению  отстающей 
фазы U
ȧc
 под углом +60 эл.  градусов  (см. 
рис. 1б). При этом можно полагать, что 50% 
абсолютной величины напряжения воль-
тодобавки  (ΔU·cos60°=0,5ΔU),  то  есть 
до  2,5  кВ,  реализуется  для  повышения 
модуля напряжения на  отстающей фазе 
ТП,  а  86,5%  (ΔU·sin60°= =0,865·Δ  U), 
то есть до 4,3 кВ – для устранения попереч-
ной составляющей разности напряжений 
на шинах соседних ТП, или фазового сдви-
га  этих напряжений  относительно  друг 
друга.
Большой  интерес  представляет  ис-
пользование одной секции обмотки НН 
с напряжением 2,5 кВ в качестве компен-
сационной  обмотки,  к  которой  через 
реактор Р подключается батарея конден-
саторов С  (см.  рис.  1а).  В  этом  случае 
может  быть получен  эффект  ёмкостной 
компенсации [6].
Наличие разности напряжений на ши-
нах соседних ТП, питающих с двух сторон 
одну МПЗ, становится причиной протека-
ния по тяговой сети так называемого урав-
нительного тока.
Протекание уравнительного тока при-
водит к увеличению потерь энергии в си-
стеме тягового электроснабжения, изменя-
ет  величину и фазу  токов плеч питания 
тяговых  подстанций,  перераспределяет 
нагрузку между подстанциями, осложняет 
работу защит ТП и т. д. [1].
Кроме того, уравнительный ток вызы-
вает  дополнительный нагрев  проводов 
контактной подвески и обмоток тяговых 
трансформаторов,  снижает пропускную 
способность СТЭ по току, приводит к уско-
ренному старению и износу электрической 
изоляции обмоток ТТ и т. д..
Фактически тяговая сеть является до-
полнительной ветвью «включённой» па-
раллельно одной из фаз линии продольно-
го  электроснабжения на  участке между 
двумя  соседними  ТП. На  следующем 
участке имеет место параллельное соеди-
нение тяговой сети с другой фазой линии 
продольного электроснабжения. Это сое-
динение осуществляется посредством ТТ 
соседних ТП. По сути, тем самым тяговая 
сеть помогает ЛЭП в транзите энергии.
Для электрифицированных железных 
дорог такой транзит электроэнергии невы-
годен. Ведь дорога  вынуждена при этом 
оплачивать потери электроэнергии в СТЭ, 
обусловленные транзитом по ней «чужой» 
энергии.
Исследования, выполненные сотрудни-
ками МИИТ на ряде участков Юго-Вос-
точной, Горьковской, Северо-Кавказской 
и Красноярской железных дорог, выявили 
МПЗ с  уравнительными  токами  30–100 
и даже 200–300 А, протекающими кругло-
суточно  вне  зависимости  от  изменения 
величин токов тяговых нагрузок. Из печат-
ных научных источников известно,  что 
на отдельных МПЗ величина потерь энер-
гии от уравнительного тока достигает 3500 
тыс.  кВт·ч.  в  год. В  среднем на  каждой 
МПЗ,  где  имеется  уравнительный  ток, 
ежегодно  теряется около 450  тыс. кВт·ч. 
электроэнергии [7].
Устранение главной причины протека-
ния уравнительного тока, то есть разности 
модулей и фазового  сдвига напряжений 
на шинах соседних ТП, питающих с двух 
сторон одну МПЗ, может быть достигнуто 
именно  с  помощью  вольтодобавочного 
трансформатора типа ОРМЖ-10000/27.
Надо заметить, что определение вели-
чины уравнительно тока на действующих 
участках железных дорог  в  условиях  эк-
сплуатации представляет собой достаточно 
сложную техническую и организационную 
задачу. Наиболее просто  уравнительный 
ток можно было бы определить в отсутст-
вие тяговой нагрузки. Однако в ходе эк-
сплуатации отключить на некоторое время 
все электровозы и остальной электропод-
вижной состав от тяговой сети нереально. 
В  частности,  отключение  электровозов, 
ведущих поезда на подъём, может создать 
аварийную ситуацию. Изучить такие по-
следствия  дает,  впрочем,  компьютерное 
моделирование.
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При создании компьютерной модели 
СТЭ МПЗ применялась методика, разра-
ботанная ранее на кафедре МИИТ [8].
Моделировалась работа СТЭ МПЗ при-
менительно к двухпутному участку длиной 
48  км при  сопротивлении  тяговой  сети 
0,125+j0,3 Ом/км. Зона получает питание 
слева от отстающей фазы ТП № 1 при Ė
1 
=29ej Ѱ1
 
кВ, справа – от опережающей фазы 
ТП № 2 при Ė
2
=29кВ, при этом фаза Ѱ
1
 
изменялась от 0° до 4°. Входные сопротив-
ления ТП со стороны шин 27,5 кВ были 
равны 1+j5 Ом. Токи источников, учитыва-
ющие токи смежных плеч питания ТП: J
1 
=375e-j 97 А, J
2
=375ej 23А. На зоне находились 
шесть поездов. Токи электровозов соответ-
ствовали 250 А при коэффициенте мощно-
сти 0,8.
В расчетной схеме предусматривалось 
включение УПРК в отстающую фазу ТП 
№ 1,  а  для ограничения  уравнительного 
тока в рассечку фидера отстающей фазы – 
вольтодобавочной обмотки трансформато-
ра. Первичная обмотка ВДТ могла подклю-
чаться как к «своей» – отстающей фазе ТТ, 
так и к другим фазам – опережающей или 
свободной.
Определение величины уравнительного 
тока выполнялось двумя способами. Во-
первых, он может фигурировать как  ток 
в тяговой сети в отсутствие электровозов. 
Расчетная схема имела в виду размыкание 
ветвей, имитирующих электровозы. В этом 
случае токи плеч питания ТП № 1 и ТП № 2 
являлись уравнительными I
1 
= I
2
 = I
y
.
Во-вторых, при наличии на МПЗ элек-
тровозов уравнительный ток определялся 
по известному выражению I
y 
=
 
0,5·ǀI
1̇
 – I
2̇
ǀ.
Сопоставление  результатов  оценки 
уравнительного тока этими двумя мето-
дами указывает на их вполне удовлетво-
рительное  совпадение.  Расхождения 
в  большинстве  опытов  не  превышали 
5–10 А.
В процессе компьютерного моделиро-
вания  работы СТЭ МПЗ  был  получен 
большой объем данных. Некоторые из них, 
касающиеся опытов по ограничению урав-
нительного тока с помощью ВДТ, приведе-
ны на рис. 2 в виде кривых.
Анализ полученных результатов пока-
зывает, что с помощью ВДТ можно заметно 
уменьшить уравнительный ток, протекание 
которого обусловлено наличием попереч-
ной составляющей разности напряжений 
на шинах соседних ТП, питающих с двух 
сторон одну МПЗ.
В рассматриваемом примере  расчета 
«добавка»  напряжения  в  тяговую  сеть 
ΔU̇ =3,75·е-j 60°кВ к базовому напряжению 
отстающей фазы способствует  уменьше-
нию уравнительного  тока  с  143 до  14 А, 
то есть примерно в 10 раз. При этом потери 
энергии в тяговой сети МПЗ от уравнитель-
ного  тока  уменьшаются  с  1 млн кВт·час 
в год до 10 тыс. кВт·час или примерно в 100 
раз.
ЗаключЕнИЕ
С помощью вольтодобавочного тран-
сформатора  дается  возможность  ском-
Рис. 2. Влияние 
вольтодобавки ВДТ Δ 
 
U
ВДТ
∙е-j 60° 
на уравнительный ток при 
разных значениях Δ ᴪ
1–2
: 1–0°, 
2–2°; 3–3°, 4–4°.
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пенсировать (нейтрализовать) специфи-
ческие недостатки существующей систе-
мы тягового электроснабжения перемен-
ного тока 25 кВ (отрицательный эффект 
отстающей  фазы)  и  предрасположен-
ность этой системы к протеканию урав-
нительного тока, особенно при наличии 
установок продольной  емкостной  ком-
пенсации  в  отстающей  фазе  тяговой 
подстанции.
Вольтодобавочный  трансформатор 
остается сегодня единственным техниче-
ским средством, способным компенсиро-
вать поперечную составляющую разности 
напряжений на шинах соседних  тяговых 
подстанций, питающих с двух сторон одну 
межподстанционную зону.
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of computations and testing data the capacity 
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